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R4
特記事項 R4

1 － 玄関ポーチ 天井 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 玄関ポーチ
壁・

梁・柱
書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 玄関ポーチ 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 玄関ポーチ 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 玄関ホール 天井 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － 玄関ホール
壁・

梁・柱
複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － 玄関ホール 巾木 MO押 S39 S62 ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

1 － 玄関ホール 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

1 － 切符売場 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 化粧せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 切符売場 壁・梁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － 非含有

1 － 切符売場 巾木 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 切符売場 床 ビニール床シート貼り S39 S62 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1～2 － 階段_西 天井 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1～2 － 階段_西 階段裏 書面に記載なし S39 S62 仕上塗材 － 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1～2 － 階段_西 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1～2 － 階段_西 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1～2 － 階段_西 床 合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

判定

施設名：

書面調査 目視調査

西宮市立中央体育館

調査結果
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1 － 便所前通路_西 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 非含有

1 － 便所前通路_西 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － 便所前通路_西 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 便所前通路_西 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用西 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 四角 非含有

1 － 男子便所_一般用西 壁 VE塗、108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用西 巾木 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用西 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用西 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 四角 非含有

1 － 女子便所_一般用西 壁 VE塗、108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用西 巾木 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用西 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 会議室 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 化粧せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 会議室 壁 クロス貼 S39 S62 クロス、仕上塗材 × 3 － － H 含有可能性有

1 － 会議室 巾木 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 会議室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 タイルカーペット（接着剤） × 3 － － 含有可能性有
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1 － 器具庫B 天井 木毛セメント板〈25〉 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 壁 RC打放シ S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 床 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 配管等 書面に記載なし S39 S62 パッキン類 － 3 － － 含有可能性有

1 － 器具庫A 天井 木毛セメント板〈25〉 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 壁 RC打放シ S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 床 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 増築器具庫 天井 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － 不検出 H30分析済み。 － 木毛セメント 非含有

1 － 増築器具庫 壁 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 増築器具庫 巾木 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 増築器具庫 床 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 巾木 モルタル S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫 配管等 書面に記載なし S39 － パッキン類 － 3 － － 含有可能性有

1 － 倉庫 床 モルタル S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名：

書面調査 目視調査

西宮市立中央体育館

調査結果

1 － コート 天井 読取不可 S39 － せっこうボード － 3 － －
木毛チップ、ギャラリー下
はPB(四角)

非含有

1 － コート 壁 読取不可 S39 － 仕上塗材 － 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － コート 巾木 ラワン、スライン S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － コート 床 ラワンフローリング S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － ステージ 天井 PB〈9〉底目地張りEP S39 S62 せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 大きい長い 非含有

1 － ステージ 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － ステージ 巾木 ラワン S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － ステージ 床 ブナフローリング S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 階段_東 天井 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 － － I 含有可能性有

1 － 階段_東 壁 複層塗材E S39 S62 ケイカル板、仕上塗材 × 3 検出
H30分析済み。
X線回折　ピーク有 － ｹｲｶﾙ+仕上げG、仕上げF 含有

1 － 階段_東 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 階段_東 床 合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 便所前通路 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 不検出 H30分析済み。 － 大きい長い 非含有

1 － 便所前通路 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － 便所前通路 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 便所前通路 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用東 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 四角い 非含有
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1 － 男子便所_一般用東 壁 VE塗、108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用東 巾木 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所_一般用東 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用東 天井 EP塗 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 四角い 非含有

1 － 女子便所_一般用東 壁 VE塗、108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用東 巾木 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所_一般用東 床 モザイクタイル貼 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 通用口ホール 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 化粧せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 通用口ホール 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

1 － 通用口ホール 巾木 VE塗 S39 S62 ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

1 － 通用口ホール 床 ビニールシート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

1 － 通用口ポーチ 天井
プラスターボード、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S39 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 通用口ポーチ 壁
モルタル刷毛引リシン吹付、上
壁：―

S39 － 仕上塗材 〇 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 通用口ポーチ 巾木 モルタル S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 通用口ポーチ 床 モルタル目地切 S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1～2
下部

－ 廊下_東 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 化粧せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1～2
下部

－ 廊下_東 壁 クロス貼り S39 S62 せっこうボード＋クロス × 3 － － クロス② 非含有

1～2
下部

－ 廊下_東 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

1～2
下部

－ 廊下_東 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － ① 含有可能性有

1 － 事務室 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 大きさステージと同じ 非含有

1 － 事務室 壁 クロス貼り S39 S62 せっこうボード＋クロス × 3 － － クロス② 非含有

1 － 事務室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 茶・黒両方あり 含有可能性有

1 － 事務室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 床シート＋タイルカーペット（接着剤） × 3 － －
シート②、カーペット接着
剤

含有可能性有
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1 － 湯沸室（事務室内） 天井 書面に記載なし S39 S62 せっこうボード － 3 不検出 H30分析済み。 － 大きさステージと同じ 非含有

1 － 湯沸室（事務室内） 壁 書面に記載なし S39 S62 スレートボード － 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 湯沸室（事務室内） 巾木 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 湯沸室（事務室内） 床 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 救護室 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 せっこうボード＋RW吸音板 × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 救護室 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス② 非含有

1 － 救護室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

1 － 救護室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 床シート＋タイルカーペット（接着剤） × 3 － －
床シート③、カーペット接
着剤

含有可能性有

1 － 警備員室 天井 ジプトーン〈9〉 S39 S62 化粧せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 警備員室 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

1 － 警備員室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 警備員室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 床シート＋タイルカーペット（接着剤） × 3 － －
床シート②、カーペット接
着剤

含有可能性有

1 － 湯沸室 天井 NB〈6〉底目地張りVE S39 S62 ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 湯沸室 上部壁 100角タイル貼り S39 S62 せっこうボード＋クロス × 3 － － クロス① 非含有

1 － 湯沸室 巾木 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 湯沸室 床 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 職員更衣室 天井 岩綿吸音板〈9〉張り S39 S62 ロックウール吸音板 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 職員更衣室 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

1 － 職員更衣室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 職員更衣室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 － －
①ｷﾚｲ、床シート②、カー
ペット接着剤

含有可能性有
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1 － 男子シャワー前室 天井 NB〈6〉底目地張りVE S39 S62 ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 男子シャワー前室 壁 ラワン合板 S39 S62 せっこうボード＋クロス × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 男子シャワー前室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 男子シャワー前室 床 MO押 S39 S62 ビニル床シート × 3 不検出 H30分析済み。 － ② 含有可能性有

1 － 男子シャワー室_脱衣室 天井 NB〈6〉底目地張りVE S39 S62 ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 男子シャワー室_脱衣室 壁 ラワン合板〈9〉クロス貼り S39 S62 クロス 〇 3 － － ① 非含有

1 － 男子シャワー室_脱衣室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 男子シャワー室_脱衣室 床 桧縁甲板〈15〉 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 天井
プラスターボード、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S39 H10 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 壁 陶器質100角タイル張 S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 巾木 モルタル、10色角色タイル S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 床 磁器50角モザイクタイル張 S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室 天井 岩綿吸音板〈9〉張り S39 S62 せっこうボード＋RW吸音板 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 男子更衣室 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス①② 非含有

1 － 男子更衣室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 男子更衣室 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － ② 含有可能性有

1 － 体育協会 天井 岩綿吸音板〈9〉張り S39 S62 せっこうボード＋RW吸音板 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 体育協会 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

1 － 体育協会 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 体育協会 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ② 含有可能性有

1 － 洗濯場（男女） 天井 書面に記載なし S39 S62 ケイカル板第1種 － 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 洗濯場（男女） 壁 書面に記載なし S39 S62 せっこうボード＋クロス － 3 － － クロス① 非含有

1 － 洗濯場（男女） 巾木 書面に記載なし S39 S62 ソフト巾木 － 3 － － 灰 含有可能性有
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1 － 洗濯場（男女） 床 書面に記載なし S39 S62 ビニル床シート － 3 不検出 H30分析済み。 － ② 含有可能性有

1 － 女子シャワー前室 天井 NB〈6〉底目地張りVE S39 S62 ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 女子シャワー前室 壁 ラワン合板 S39 S62 せっこうボード＋クロス × 3 － － 非含有

1 － 女子シャワー前室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 女子シャワー前室 床 MO押 S39 S62 ビニル床シート × 3 不検出 H30分析済み。 － ② 含有可能性有

1 － 女子シャワー室_脱衣室 天井 NB〈6〉底目地張りVE S39 S62 ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 女子シャワー室_脱衣室 壁 ラワン合板〈9〉クロス貼り S39 S62 クロス 〇 3 － － ① 非含有

1 － 女子シャワー室_脱衣室 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 女子シャワー室_脱衣室 床 桧縁甲板〈15〉 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子シャワー室 天井
プラスターボード、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S39 H10 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 女子シャワー室 壁 陶器質100角タイル張 S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子シャワー室 巾木 モルタル、10色角色タイル S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子シャワー室 床 磁器50角モザイクタイル張 S39 H10 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子更衣室A 天井 岩綿吸音板〈9〉張り S39 S62 せっこうボード＋RW吸音板 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 女子更衣室A 壁 PB〈9〉P塗下地クロス S39 S62 せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス③ 非含有

1 － 女子更衣室A 巾木 ビニール巾木 S39 S62 ソフト巾木 〇 3 － － 灰 含有可能性有

1 － 女子更衣室A 床 ビニール床シート貼り S39 S62 ビニル床シート 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － ② 含有可能性有

2下部～
2上部 － 階段_西 天井 コート天井ト同面 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部～
2上部 － 階段_西 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 － F 非含有

2下部～
2上部 － 階段_西 巾木 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2下部～
2上部 － 階段_西 床 合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 本部席（会議室） 天井
ラワンベニヤ捨貼の上化粧せっこ
うボード9貼

S61 － 化粧せっこうボード 〇 3 － － 非含有

2下部 － 本部席（会議室） 壁
PB9＋12二重貼の上ビニールクロス
貼

S61 － せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有
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2下部 － 本部席（会議室） 巾木 塩ビソフト巾木 S61 － ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

2下部 － 本部席（会議室） 床 長尺塩ビシート S61 － ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

2下部 － 湯沸室 天井
ラワンベニヤ捨貼の上化粧せっこ
うボード9貼

S61 － 化粧せっこうボード 〇 3 － － 非含有

2下部 － 湯沸室 壁
100角タイル貼、PB9＋12ビニールク
ロス貼

S61 － せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

2下部 － 湯沸室 巾木 書面に記載なし S61 － ソフト巾木 － 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

2下部 － 湯沸室 床 長尺塩ビシート S61 － ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

2下部 － 放送室 天井
ラワンベニヤ捨貼の上化粧せっこ
うボード9貼

S61 － 化粧せっこうボード 〇 3 － － 非含有

2下部 － 放送室 壁
PB9＋12二重貼の上ビニールクロス
貼

S61 － せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

2下部 － 放送室 巾木 塩ビソフト巾木 S61 － ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

2下部 － 放送室 床 長尺塩ビシート S61 － ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

2下部 － 踏込 天井
ラワンベニヤ捨貼の上化粧せっこ
うボード9貼

S61 － 化粧せっこうボード 〇 3 － － 非含有

2下部 － 踏込 壁
PB9＋12二重貼の上ビニールクロス
貼

S61 － せっこうボード＋クロス 〇 3 － － クロス① 非含有

2下部 － 踏込 巾木 塩ビソフト巾木 S61 － ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 茶 含有可能性有

2下部 － 踏込 床 長尺塩ビシート S61 － ビニル床シート 〇 3 不検出 H30分析済み。 － ① 含有可能性有

2下部 － 本部席外部仕上 屋根
塩ビスパンドシール貼、ラワンベ
ニヤ下地

S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 本部席外部仕上 軒天 石綿ケイカル板 S61 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2下部 － 本部席外部仕上 外壁 石綿ケイカル板 S61 － ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2下部 － 便所前通路_西 天井 EP塗替 S39 S62 せっこうボード × 3 － － 四角 非含有

2下部 － 便所前通路_西 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2下部 － 便所前通路_西 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 便所前通路_西 床 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 便所前通路_西 配管等 書面に記載なし S39 S62 配管エルボ保温材 － 2 － － クリーム 含有可能性有

2下部 － 男子便所_一般用西 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 － － 四角 非含有
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2下部 － 男子便所_一般用西 壁 VE塗替108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 男子便所_一般用西 巾木 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 男子便所_一般用西 床 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用西 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 － － 四角 非含有

2下部 － 女子便所_一般用西 壁 VE塗替108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用西 巾木 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用西 床 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部～
2上部 － 階段_東 天井 コート天井ト同面 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部～
2上部 － 階段_東 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出

H30分析済み。
X線解析　ピーク有 不検出 R4分析済み。F 非含有

2下部～
2上部 － 階段_東 巾木 書面に記載なし S39 S62 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2下部～
2上部 － 階段_東 床 合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 便所前通路_東 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 － － 四角 非含有

2下部 － 便所前通路_東 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2下部 － 便所前通路_東 巾木 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 便所前通路_東 床 MO押 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 便所前通路_東 配管等 書面に記載なし S39 S62 配管エルボ保温材 － 2 － － クリーム 含有可能性有

2下部 － 男子便所_一般用東 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 － － 四角 非含有

2下部 － 男子便所_一般用東 壁 VE塗替108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 男子便所_一般用東 巾木 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 男子便所_一般用東 床 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用東 天井 PB〈9〉EP塗替 S39 S62 せっこうボード 〇 3 － － 四角 非含有

2下部 － 女子便所_一般用東 壁 VE塗替108角タイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用東 巾木 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名：

書面調査 目視調査

西宮市立中央体育館

調査結果

2下部 － 女子便所_一般用東 床 モザイクタイル貼り S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2下部 － 女子便所_一般用東 配管等 モザイクタイル貼り S39 S62 配管エルボ保温材 〇 2 － － PS内クリーム色 含有可能性有

2上部 － 便所上部_西 天井 コート天井ト同面 S39 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

石綿非含有建材は、木毛セ
メント板

非含有

2上部 － 便所上部_西 壁
モルタル、合成樹脂エマルジョン
ペイント

S39 － 仕上塗材 × 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2上部 － 便所上部_西 巾木 モルタル S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － 便所上部_西 床 モルタル目地切 S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名：

書面調査 目視調査

西宮市立中央体育館

調査結果

2上部 － 便所上部通路 天井 複層塗材E S39 S62 石綿非含有建材 － － － －
石綿非含有建材は、木毛セ
メント板

非含有

2上部 － 便所上部通路 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2上部 － 便所上部通路 巾木 MO押エポシキ塗 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － 便所上部通路 床 MO押合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － 便所上部_東 天井 コート天井ト同面 S39 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

石綿非含有建材は、木毛セ
メント板

非含有

2上部 － 便所上部_東 壁
モルタル、合成樹脂エマルジョン
ペイント

S39 － 仕上塗材 × 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2上部 － 便所上部_東 巾木 モルタル S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － 便所上部_東 床 モルタル目地切 S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － ギャラリー上部 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2上部 － ギャラリー上部 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2上部 － ギャラリー上部 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2上部 － ギャラリー上部 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2上部 － スタンド_西 天井 複層塗材E S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － スタンド_西 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2上部 － スタンド_西 巾木 MO押エポシキ塗 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － スタンド_西 床 MO押合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － スタンド_東 天井 複層塗材E S39 S62 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2上部 － スタンド_東 壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 不検出 R4分析済み。F 非含有

2上部 － スタンド_東 巾木 MO押エポシキ塗 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2上部 － スタンド_東 床 MO押合成樹脂塗床 S39 S62 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名：

書面調査 目視調査

西宮市立中央体育館

調査結果

－ － 屋外階段_西
天井

階段裏
書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 屋外階段_西 手摺 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 屋外階段_西 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 屋外階段_東
天井

階段裏
書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 屋外階段_東 手摺 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 屋外階段_東 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 外部仕上 屋根 アルミ箔ルーフィング防水 S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上 屋根庇
アルミ開波板
庇天井：富士波板長尺？？鉄板

S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上
柱

梁型
コンクリート打放しシリコン吹付､一部
モルタル刷毛引きリシン吹付

S39 － 仕上塗材 〇 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 外部仕上 外壁 複層塗材E S39 S62 仕上塗材 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 外部仕上 玄関庇
防火モルタル
庇天井：白スタッコ？押エ

S39 － 仕上塗材 〇 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 外部仕上 腰 モルタル刷毛引打放し S39 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上
柱型
壁

GL-200以下までコンクリート打放
し

S39 － 石綿非含有建材 〇 － － - 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － ポンプ室 天井 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － ポンプ室 壁 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － ポンプ室 巾木 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － ポンプ室 床 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － ポンプ室 配管等 書面に記載なし － パッキン類 － 3 － － 含有可能性有

－ － ポンプ室外部仕上 屋根 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － ポンプ室外部仕上 外壁 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － ポンプ室外部仕上 庇 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 物置① 天井 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 物置① 壁 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

1 － 物置① 巾木 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 物置① 床 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 物置外部仕上 屋根 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 物置外部仕上 外壁 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 物置外部仕上 庇 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 物置② 天井 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 物置② 壁 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 物置② 巾木 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

判定

施設名： ポンプ室・倉庫

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： ポンプ室・倉庫

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 物置② 床 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 物置外部仕上 屋根 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 物置外部仕上 外壁 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 物置外部仕上 庇 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 天井 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 壁 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 巾木 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫 床 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 倉庫外部仕上 屋根 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 倉庫外部仕上 外壁 書面に記載なし － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 倉庫外部仕上 庇 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 増築器具庫 天井 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － －
中央体育館シート内の増築
器具庫と同じ

非含有

1 － 増築器具庫 壁 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 増築器具庫 巾木 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 増築器具庫 床 書面に記載なし S61 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 増築器具庫外部仕上 屋根 書面に記載なし S61 － アスファルトシングル葺 － 3 － － 含有可能性有

－ － 増築器具庫外部仕上 外壁 書面に記載なし S61 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有

－ － 増築器具庫外部仕上 庇 書面に記載なし S61 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。E 含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： ポンプ室・倉庫

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 渡り廊下 天井 書面に記載なし － スレートボード － 3 － － 含有可能性有

1 － 渡り廊下 壁 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 渡り廊下 巾木 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 渡り廊下 床 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 外部仕上 屋根 書面に記載なし － スレートボード － 3 － － 含有可能性有

－ － 外部仕上 外壁 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 外部仕上 庇 書面に記載なし － 石綿非含有建材 － － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

BF1 － 機械室 天井 木毛セメント板ｔ=25打込 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － －
木毛セメント（スレート
ボード合わせに注意）

非含有

BF1 － 機械室 壁
ベニヤ仮枠打放一部コンクリート
ブロック化粧積

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 機械室 床 モルタル金コテ押エ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 含有可能性有

BF1 － 公害監視室 天井 木毛セメント板ｔ=25打込 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － －
木毛セメント（スレート
ボード合わせに注意）

非含有

BF1 － 公害監視室 壁
ベニヤ仮枠打放一部コンクリート
ブロック化粧積

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 公害監視室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 公害監視室 床 モルタル金コテ押エ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － D・S 天井 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － D・S 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － D・S 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － D・S 床 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － D・S 配管等 書面に記載なし S47 － パッキン類 － 3 － － 含有可能性有

BF1 － 階段室 天井 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 階段室 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 階段室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 階段室 床 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

判定

施設名： 西宮市立武道場

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30
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BF1 － 階段 天井 コンクリート打放 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 階段 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 階段 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

BF1 － 階段 床
コンクリートモルタルコテ押段床タイ
ル

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 機械室 天井 木毛セメント板ｔ=25打込 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － －
木毛セメント（スレート
ボード合わせに注意）

非含有

1 － 機械室 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 機械室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 機械室 床 モルタル金コテ押エ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有

1 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － パッキン類 － 3 － － 含有可能性有

1 － 柔道場 天井 穿孔プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 － － 穴あきのみ 非含有

1 － 柔道場
壁・

梁・柱
ロックウールｔ25穿孔ベニヤｔ
=55O.S.V

S47 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 柔道場 巾木 ラワン30×200O.S.V S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 柔道場 床 タタミア60 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 更衣室 天井 ベニヤ仮枠打放 S47 － 仕上塗材 × 3 － 不検出 R4分析済み。E（内部） 非含有

1 － 更衣室 壁 書面に記載なし S47 － 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み。E（内部） 非含有

1 － 更衣室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 更衣室 床 防水モルタルコテ押エ目仕切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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1 － 控室 天井 ベニヤ仮枠打放 S47 － せっこうボード × 3 － － 正方形大 非含有

1 － 控室 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 控室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 控室 床 防水モルタルコテ押エ目仕切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_西 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － スレートボード 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 洗濯室_西 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_西 巾木 モルタル巾木 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_西 床 モルタルコテ押エ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫 天井 プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 － － 長方形大 非含有

1 － 倉庫 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫 巾木 軟質塩ビH60 S47 － ソフト巾木 〇 3 － － 茶 含有可能性有

1 － 倉庫 床 ビニアス系タイル S47 － ビニル床シート × 3 － － ③ピンク 含有可能性有

1 － 男子シャワー室 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － スレートボード 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 男子シャワー室 壁 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子シャワー室 床 磁器モザイクタイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_東 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － スレートボード 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 洗濯室_東 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_東 巾木 モルタル巾木 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 洗濯室_東 床 モルタルコテ押エ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室_東 天井 プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 － － 長方形大 非含有

1 － 男子更衣室_東 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室_東 巾木 軟質塩ビH60 S47 － ソフト巾木 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有
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1 － 男子更衣室_東 床 ビニアス系タイル S47 － ビニル床シート × 3 － － ② 含有可能性有

1 － ホール 天井 プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30他社分析。 － 長方形大 非含有

1 － ホール 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － ホール 巾木 軟質塩ビH60 S47 － ソフト巾木 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

1 － ホール 床
ビニアス系タイル一部モルタル金
コテ押エ

S47 － ビニル床シート × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

1 － 男子便所 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － ケイカル板第1種 × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 男子便所 壁 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 巾木 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 床 磁器モザイクタイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － ケイカル板第1種 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 女子便所 壁 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 巾木 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 床 磁器モザイクタイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 玄関ホール 天井 ベニヤ仮枠打放 S47 － せっこうボード × 3 不検出 H30他社分析。 － 長方形大 非含有

1 － 玄関ホール 壁 ベニヤ仮枠打放リシン吹付 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 玄関ホール 巾木 防水モルタルコテ押エH100 S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 玄関ホール 床 防水モルタルコテ押エ目仕切 S47 － ビニル床シート × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 女子更衣室 天井 プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 － － 長方形大 非含有

1 － 女子更衣室 壁 モルタルコテ押エVP S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子更衣室 巾木 軟質塩ビH60 S47 － ソフト巾木 〇 3 － － ベージュ 含有可能性有

1 － 女子更衣室 床 ビニアス系タイル S47 － ビニル床シート × 3 － － ③ 含有可能性有

1 － シャワー室 天井 フレキシブルボードt=3VP S47 － スレートボード 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － シャワー室 壁 半磁器タイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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1 － シャワー室 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 床 磁器モザイクタイル S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 師範室 天井 ベニヤ仮枠打放 S47 － せっこうボード × 3 － － 長方形大 非含有

1 － 師範室 壁 ベニヤ仮枠打放リシン吹付 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 師範室 巾木 防水モルタルコテ押エH100 S47 － ソフト巾木 × 3 － － 黒 含有可能性有

1 － 師範室 床 防水モルタルコテ押エ目仕切 S47 － ビニル床タイル、ビニル床シート × 3 － － 床タイル①床シート① 含有可能性有

1 － 剣道場 天井 穿孔プラスターボードt=9EP S47 － せっこうボード 〇 3 － － 穴あきのみ 非含有

1 － 剣道場 壁
ロックウールｔ25穿孔ベニヤｔ
=55O.S.V

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 剣道場 巾木 ラワン30×200O.S.V S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 剣道場 床 サクラフローリングt=15O.S.W S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 階段室 天井 書面に記載なし S47 － せっこうボード － 3 － － 有孔・無孔・四角 非含有

1 － 階段室 壁 書面に記載なし S47 － 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み。E（内部） 非含有

1 － 階段室 巾木 書面に記載なし S47 － ソフト巾木 － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 階段室 床 書面に記載なし S47 － ビニル床シート － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － D・S 天井 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － D・S 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － D・S 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － D・S 床 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有
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2 － 器具庫 天井 耐火野地板、パーライト吹付(B) S56 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2 － 器具庫
天井裏
天井 書面に記載なし S56 － 吹付けパーライト － 1 不検出 H30分析済み。 －

下地成形板は、高所のため
確認できなかった。

非含有

2 － 器具庫 天井裏梁 書面に記載なし S56 － 吹付けロックウール － 1 － 不検出 R4分析済み。 非含有

2 － 器具庫 壁 化粧石綿珪酸カルシウム板張 S56 － ケイカル板第1種 〇 3 － － 含有可能性有

2 － 器具庫 巾木 木製 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 器具庫 床 ラワンWB＋ブナフローリング S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 競技室 天井 耐火野地板＋パーライト吹付(B) S56 － 吹付けパーライト 〇 1 不検出 H30分析済み。 －
下地成形板は、高所のため
確認できなかった。

非含有

2 － 競技室 壁 ラワンピーリング、穿孔ラワンWB S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 競技室 巾木 木製 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 競技室 床
ラワンWB＋カバサクラフローリン
グ

S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 階段室 天井
軽量鉄骨造＋石膏ボード張底目張、有孔石膏
ボード張底目張、合成樹脂系エマルジョン塗料仕
上

S56 － せっこうボード 〇 3 － － 四角大、有孔なし 非含有

2 － 階段室 壁
モルタル壁コテ押工、パーライト
吹付(B)

S56 － 仕上塗材 × 3 － 不検出 R4分析済み。E（内部） 非含有

2 － 階段室 巾木 軟質塩ビ巾木 S56 － ソフト巾木 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

2 － 階段室 床
モルタルコテ押エ＋ブナフローリ
ング、長尺塩ビシート張

S56 － ビニル床シート 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

2 － 女子更衣室 天井
軽量鉄骨造＋石膏ボード張底目張、有孔石膏
ボード張底目張、合成樹脂系エマルジョン塗料仕
上

S56 － せっこうボード 〇 3 － － 四角大、有孔なし 非含有

2 － 女子更衣室
天井裏

梁
吹付けロックウール S56 － 吹付けロックウール 〇 1 － － 含有可能性有

2 － 女子更衣室 壁
モルタル壁コテ押工、榀WB、合成
樹脂系エマルジョン塗料仕上

S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子更衣室 巾木 木製 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子更衣室 床 ラワンWB＋ブナフローリング S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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2 － 指導員室 天井
軽量鉄骨造＋石膏ボード張底目張、有孔石膏
ボード張底目張、合成樹脂系エマルジョン塗料仕
上

S56 － せっこうボード 〇 3 － － 四角大、有孔なし 非含有

2 － 指導員室
天井裏

梁
吹付けロックウール S56 － 吹付けロックウール 〇 1 － － 含有可能性有

2 － 指導員室 壁
モルタル壁コテ押工、榀WB、合成
樹脂系エマルジョン塗料仕上

S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 指導員室 巾木 木製 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 指導員室 床 ラワンWB＋ブナフローリング S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子更衣室 天井
軽量鉄骨造＋石膏ボード張底目張、有孔石膏
ボード張底目張、合成樹脂系エマルジョン塗料仕
上

S56 － せっこうボード 〇 3 － － 長方形大、有孔なし 非含有

2 － 男子更衣室
天井裏

梁
吹付けロックウール S56 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2 － 男子更衣室 壁
モルタル壁コテ押工、榀WB、合成
樹脂系エマルジョン塗料仕上

S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子更衣室 巾木 木製 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子更衣室 床 ラワンWB＋ブナフローリング S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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判定

施設名： 西宮市立武道場

書面調査 目視調査 調査結果

－ － 煙突 内部 煙突ライニング材 S47 S56 煙突用断熱材 〇 2 － －
カポスタック(聞取り)封じ
込め

含有可能性有

－ － 屋外階段
天井

階段裏
鉄骨階段OP塗 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 屋外階段 手摺 鉄骨階段OP塗 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 屋外階段 床 鉄骨階段OP塗 S56 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上_玄関庇 天井 特殊石綿板 S47 S56 ケイカル板第1種 〇 3 － － 含有可能性有

－ － 外部仕上_玄関階段 床
モルタルコテ押工、ノンスリップ
タイル

S47 S56 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上_玄関スロープ 床 モルタルクリンタイル S47 S56 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上_玄関 軒裏 書面に記載なし S47 S56 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み。E（内部） 非含有

－ － 外部仕上 屋根
銅板一文字葺、一部タイル貼、ASルー
フィング

S47 S56 石綿非含有建材 〇 － － － ASルーフィング確認不可。 非含有

－ － 外部仕上 軒樋 耐酸被服鉄板 S47 S56 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上
外壁柱型

梁型

コンクリート打放しの上吹付(A)
S47 S56 仕上塗材 〇 3 － 検出 R4分析済み。 含有

－ － 外部仕上 既設外壁 一部リシン撤去の上吹付(A) S47 S56 仕上塗材 〇 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 検出 R4分析済み。 含有

－ － 外部仕上 DS外壁 炻器質タイル貼 S47 S56 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上 庇裏 特殊石綿板 S47 S56 スレートボード 〇 3 － －
通常のスレートボードと材
質が異なる。

含有可能性有

－ － 外部仕上_北側 軒裏 書面に記載なし S47 S56 仕上塗材 － 3 － － D 含有可能性有
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BF1 － No.1階段 天井
段裏：モルタル金鏝仕上、合成樹
脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － No.1階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － No.1階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － No.1階段 床 クリンタイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 階段下倉庫 天井 型枠外ミノママ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 階段下倉庫 壁 型枠外ミノママ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 階段下倉庫 巾木 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 階段下倉庫 床 モルタル金鏝仕上目地切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 廊下A 天井
石綿珪酸カルシウム板、リシン吹
付

S47 － ケイカル板＋仕上塗材 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 廊下A 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 廊下A 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 廊下A 床
モルタル下地、コカライト金鏝仕
上

S47 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

塗料。下地がモルタルなのでピーク
が出ている。非含有でOK 非含有

BF1 － 廊下B 天井
石綿珪酸カルシウム板、リシン吹
付

S47 － ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 廊下B 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 廊下B 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 廊下B 床
モルタル下地、コカライト金鏝仕
上

S47 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

塗料。下地がモルタルなのでピーク
が出ている。非含有でOK 非含有

BF1 － 女子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 女子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所_PS 天井 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所_PS 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所_PS 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

判定

施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

BF1 － 女子便所_PS 床 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子便所_PS 配管等 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 倉庫 天井 型枠外ミノママ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 倉庫 壁 型枠外ミノママ S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 倉庫 巾木 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 倉庫 床 モルタル金鏝仕上目地切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 男子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 男子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 男子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － シャワー室A 天井
石綿珪酸カルシウム板、リシン吹
付

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － シャワー室A 壁
外壁部防水モルタル下地、磁器施
釉モザイクタイル貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － シャワー室A 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － シャワー室A 床 磁器モザイクタイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

塗料。下地がモルタルなのでピーク
が出ている。非含有でOK 非含有
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施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

BF1 － シャワー室B 天井
石綿珪酸カルシウム板、リシン吹
付

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － シャワー室B 壁
外壁部防水モルタル下地、磁器施
釉モザイクタイル貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － シャワー室B 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － シャワー室B 床 磁器モザイクタイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 －

塗料。下地がモルタルなのでピーク
が出ている。非含有でOK 非含有

BF1 － 女子更衣室 天井
石綿珪酸カルシウム板、合成樹脂
エマルジョンペイント

S47 － ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 女子更衣室 壁
防水モルタル金鏝仕上、読取不可、
合成樹脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子更衣室 巾木
防水モルタル金鏝仕上、溶剤型合
成樹脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子更衣室 床 防水モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 女子更衣室 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有

BF1 － 男子更衣室 天井
石綿珪酸カルシウム板、合成樹脂
エマルジョンペイント

S47 － ケイカル板第1種 〇 3 検出 H30分析済み。 － 含有

BF1 － 男子更衣室 壁
防水モルタル金鏝仕上、読取不可、
合成樹脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 男子更衣室 巾木
防水モルタル金鏝仕上、溶剤型合
成樹脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 男子更衣室 床 防水モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 外駐員控室 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

BF1 － 外駐員控室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 外駐員控室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 外駐員控室 床
モルタル下地、コカライト金鏝仕
上

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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BF1 － 監視員室 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

BF1 － 監視員室 壁
モルタル金鏝仕上、外壁部防水モル
タル、合成樹脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 監視員室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 監視員室 床
モルタル下地、コカライト金鏝仕
上

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 天井 コンクリート打放し、石綿吹付 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 壁
外壁部防水モルタル、モルタル金鏝
仕上

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 巾木 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 床 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

BF1 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有
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判定

施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

1 － No.1階段 天井
段裏：モルタル金鏝仕上、合成樹
脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － No.1階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － No.1階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － No.1階段 床 クリンタイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 女子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 女子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 男子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 玄関ホール・ロビー 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 －
吹付けパーライト＋せっこうボー
ド

× 1・3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 玄関ホール・ロビー 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － 仕上塗材 × 3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 玄関ホール・ロビー 壁
モルタル金鏝仕上、アクリル系樹
脂ペイント吹付

S47 －
せっこうボード＋クロス、
仕上塗材

× 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 玄関ホール・ロビー 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

1 － 玄関ホール・ロビー 床
一部磁器クリンカラータイル、ビ
ニアス系タイル貼

S47 － ビニル床タイル 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有
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施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 受付 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 －
吹付けパーライト＋せっこうボー
ド

× 1・3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 受付 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － 仕上塗材 × 1・3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 受付 壁 モルタル金鏝仕上 S47 － 仕上塗材 × 3 － － 含有可能性有

1 － 受付 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 受付 床
一部磁器クリンカラータイル、ビ
ニアス系タイル貼

S47 － ビニル床タイル 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 会議室 A 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 × 3 － － 非含有

1 － 会議室 A 壁
モルタル下地、B廊下側：プラスター
ボード、ビニルクロス貼

S47 － クロス × 3 － － 非含有

1 － 会議室 A 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹脂ペイン
ト、B廊下側：米桧、溶剤型合成樹脂ペイン
ト

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 会議室 A 床 ビニアス系タイル貼 S47 － 床シート＋タイルカーペット × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

1 － 健康相談室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 × 3 － － 非含有

1 － 健康相談室 壁
モルタル金コテ仕上、合成樹脂エマルジョンペイ
ント、プラスターボード、合成樹脂エマルジョンペ
イント

S47 － せっこうボード＋クロス × 3 － － 非含有

1 － 健康相談室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 健康相談室 床 ビニアス系タイル貼 S47 － 床シート＋タイルカーペット × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 会議室 B 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 × 3 － － 非含有

1 － 会議室 B 壁
モルタル下地、B廊下側：プラスター
ボード、ビニルクロス貼

S47 － せっこうボード＋クロス × 3 － － 非含有

1 － 会議室 B 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹脂ペイン
ト、B廊下側：米桧、溶剤型合成樹脂ペイン
ト

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 会議室 B 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有
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施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 廊下A 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － 吹付けパーライト＋せっこうボード × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 廊下A 壁
モルタル金コテ仕上、プラスターボード、
合成樹脂エマルジョンペイント S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 廊下A 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 廊下A 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 廊下B 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 －
吹付けパーライト＋せっこうボー
ド

× 1・3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 廊下B 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － 仕上塗材 × 1・3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 廊下B 壁
モルタル金コテ仕上、プラスターボード、
合成樹脂エマルジョンペイント S47 － せっこうボード、仕上塗材 × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 廊下B 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 廊下B 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床タイル 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 事務室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 －
吹付けパーライト＋せっこうボー
ド

× 1・3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 事務室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － 仕上塗材 × 1・3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 事務室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 仕上塗材 × 3 － － 含有可能性有

1 － 事務室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 事務室 床
一部磁器クリンカラータイル、ビ
ニアス系タイル貼

S47 － ビニル床タイル 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 更衣室 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 更衣室 壁 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 更衣室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 更衣室 床
一部磁器クリンカラータイル、ビ
ニアス系タイル貼

S47 － ビニル床タイル 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有
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書面調査 目視調査 調査結果

1 － 応接室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 H15 せっこうボード × 3 － － 非含有

1 － 応接室 壁
モルタル下地、ビニールクロス貼

S47 H15 クロス × 3 － － 非含有

1 － 応接室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 H15 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 応接室 床 モルタル下地合繊カーペット貼 S47 H15 ビニル床タイル × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 湯沸 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 H15 せっこうボード × 3 － － 非含有

1 － 湯沸 壁
モルタル金鏝仕上、一部半磁器タイ
ル、合成樹脂エマルジョンペイント

S47 H15 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 湯沸 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 H15 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 湯沸 床 ビニアス系タイル貼 S47 H15 ビニル床タイル × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

1 － 宿直室 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － ケイカル板第1種 × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 宿直室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 宿直室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 宿直室 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － 含有可能性有

1 － 倉庫(食堂） 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

1 － 倉庫(食堂） 壁
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫(食堂） 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫(食堂） 床 ビニアス系タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

1 － 倉庫(食堂） 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有
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書面調査 目視調査 調査結果

1 － 食堂 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － スレートボード、仕上塗材 × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 食堂 壁 モルタル下地、ビニールクロス貼 S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

1 － 食堂 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 食堂 床 モルタル下地、合繊カーペット S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 厨房 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － スレートボード、仕上塗材 × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

1 － 厨房 壁 100角半磁器タイル貼 S47 － クロス × 3 － － 非含有

1 － 厨房 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 厨房 床 ビニアス系タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有
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2 － No.1階段 天井
段裏：モルタル金鏝仕上、合成樹
脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.1階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.1階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.1階段 床 合繊カーペット貼 S47 － ビニル床シート × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 女子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード × 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 女子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － ケイカル板第1種 × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 女子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 男子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 廊下 天井 書面に記載なし S47 － せっこうボード、仕上塗材 － 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 廊下 壁 書面に記載なし S47 － クロス － 3 － － 非含有

2 － 廊下 巾木 書面に記載なし S47 － ソフト巾木 － 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

2 － 廊下 床 書面に記載なし S47 － ビニル床シート － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 談話室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 〇 3 － － 非含有

2 － 談話室 壁 モルタル下地、ビニールクロス貼 S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

2 － 談話室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 談話室 床 モルタル下地、合繊カーペット S47 － ビニル床シート × 3 － － ムラサキ 含有可能性有

2 － 体育室 天井 有孔石綿板貼、グラスウール S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 体育室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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2 － 体育室 巾木 木製、溶剤型合成樹脂ペイント S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 体育室 床 モルタル下地ネオデックス仕上 S47 － ビニル床シート × 3 － － ベージュ 含有可能性有

2 － No.2階段 天井 段裏：モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.2階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.2階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － No.2階段 床 ビニアス系タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2 － 指導員室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 指導員室 壁 モルタル下地、ビニールクロス貼 S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

2 － 指導員室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 指導員室 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － クリーム 含有可能性有

2 － 機械室 天井 コンクリート打放し、石綿吹付 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 機械室 壁 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 機械室 巾木 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 機械室 床 モルタル金鏝仕上目地切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有

2 － 機械室 配管等 書面に記載なし S47 － パッキン類 － 3 － － 含有可能性有
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2 － 化粧室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 化粧室 壁 モルタル下地、ビニールクロス貼 S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

2 － 化粧室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 化粧室 床 モルタル下地、合繊カーペット S47 － タイルカーペット × 3 － － 含有可能性有

2 － 男子更衣室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

2 － 男子更衣室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子更衣室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子更衣室 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － ピンク 含有可能性有

2 － 男子脱衣室 天井
石綿珪酸カルシウム板、合成樹脂
エマルジョンペイント

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 男子脱衣室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子脱衣室 巾木 木製、溶剤型合成樹脂ペイント S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子脱衣室 床
桧フローリング貼
踏込：ビニアス系タイル貼

S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2 － 男子便所 天井 書面に記載なし S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 男子便所 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2 － 男子便所 床 書面に記載なし S47 － ビニル床シート － 3 － － 茶 含有可能性有

2 － 男子浴室 天井 桧縁甲板貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子浴室 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子浴室 巾木 書面に記載なし S47 － ソフト巾木 － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 男子浴室 床 磁器施釉モザイクタイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － 含有可能性有
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2 － 男子サウナ 天井
スプルス縁甲板貼、一部カラーベ
スト貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子サウナ 壁
スプルス縁甲板貼、一部磁器タイ
ル貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子サウナ 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 男子サウナ 床 スプルス縁甲板貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子脱衣室 天井
石綿珪酸カルシウム板、合成樹脂
エマルジョンペイント

S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 女子脱衣室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子脱衣室 巾木 木製、溶剤型合成樹脂ペイント S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子脱衣室 床
桧フローリング貼
踏込：ビニアス系タイル貼

S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

2 － 女子便所 天井 書面に記載なし S47 － スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

2 － 女子便所 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

2 － 女子便所 床 書面に記載なし S47 － ビニル床シート － 3 － － 白 含有可能性有

2 － 女子更衣室 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 －
せっこうボード、仕上塗材、
クロス

× 3 － － 非含有

2 － 女子更衣室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマ
ルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子更衣室 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子更衣室 床 ビニアス系タイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － 含有可能性有

2 － 女子浴室 天井 桧縁甲板貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子浴室 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子浴室 巾木 書面に記載なし S47 － ソフト巾木 － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

2 － 女子浴室 床 磁器施釉モザイクタイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － 含有可能性有

2 － 女子サウナ 天井
スプルス縁甲板貼、一部カラーベ
スト貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子サウナ 壁
スプルス縁甲板貼、一部磁器タイ
ル貼

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

2 － 女子サウナ 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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2 － 女子サウナ 床 スプルス縁甲板貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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3 － No.1階段 天井
段裏：モルタル金鏝仕上、合成樹
脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － No.1階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － No.1階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － No.1階段 床 読取不可、合繊カーペット貼 S47 － ビニル床シート × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

3 － ロビー 天井 プラスターボード貼、リシン吹付 S47 － せっこうボード、仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

3 － ロビー 壁 モルタル下地、ビニールクロス貼 S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

3 － ロビー 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

3 － ロビー 床
モルタル下地、合繊カーペット、
一部ネオデックス仕上

S47 － ビニル床シート × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

3 － 男子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

3 － 男子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 男子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 女子便所 天井
プラスターボード貼、合成樹脂エ
マルジョンペイント

S47 － せっこうボード 〇 3 不検出 H30分析済み。 － 非含有

3 － 女子便所 壁 半磁器タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 女子便所 床 磁器モザイクタイル貼貼 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 体育室 天井 有孔石綿板貼、グラスウール S47 － ケイカル板1種、スレートボード × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

3 － 体育室 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 体育室 柱
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － クロス 〇 3 － － 非含有

3 － 体育室 巾木 木製、溶剤型合成樹脂ペイント S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 体育室 床 モルタル下地ネオデックス仕上 S47 － ビニル床シート × 3 － － ピンク 含有可能性有

3 － No.2階段 天井 段裏：モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － No.2階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有
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3 － No.2階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － No.2階段 床 読取不可、ビニアス系タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

3 － No.2階段 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有

3 － 倉庫 天井 スタイロフォーム S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 倉庫 壁 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 倉庫 巾木 モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － 倉庫 床 モルタル金鏝仕上目地切 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

3 － ボウリング練習場 天井
有孔石綿珪酸カルシウム板、グラスウール、プラ
スターボード貼、リシン吹付 S47 －

仕上塗材、せっこうボード、
クロス、ケイカル板1種 × 3 － － 詳細は図面参照 含有可能性有

3 － ボウリング練習場 壁
モルタル金コテ仕上、プラスターボー
ド、ビニールクロス貼

S47 －
仕上塗材、せっこうボード、
クロス、ケイカル板1種 × 3 － － 詳細は図面参照 含有可能性有

3 － ボウリング練習場 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － ソフト巾木 × 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

3 － ボウリング練習場 床 モルタル下地合繊カーペット貼 S47 － ビニル床シート × 3 － － 詳細は図面参照 含有可能性有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 西宮市立スポーツセンター

書面調査 目視調査 調査結果

RF － No.1階段 天井
段裏：モルタル金鏝仕上、合成樹
脂エマルジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.1階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.1階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.1階段 床 クリンタイル貼 S47 － ビニル床シート × 3 検出 H30分析済み。 － 含有

RF － ゴルフ練習場 天井 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

RF － ゴルフ練習場 壁 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

RF － ゴルフ練習場 巾木 書面に記載なし S47 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

RF － ゴルフ練習場 床
防水モルタル目地切､軽量コンクリート､モ
ルタル､アスファルト防水､

S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

RF － No.2階段 天井 段裏：モルタル金鏝仕上 S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.2階段 壁
モルタル金鏝仕上、合成樹脂エマル
ジョンペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.2階段 巾木
モルタル金鏝仕上、溶剤型合成樹
脂ペイント

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

RF － No.2階段 床 読取不可、ビニアス系タイル貼 S47 － 石綿非含有建材 × － － － 非含有

RF － No.2階段 配管等 書面に記載なし S47 － 配管エルボ保温材 － 2 － － 青 含有可能性有

BF1～3 － 煙突 内部 カポスタック S47 － 煙突用断熱材 〇 2 検出 他社分析済み。 －
断熱材の種類は、カポス
タックであることを確認し
た。

含有

BF1～3 － 煙突 蓋 書面に記載なし S47 － ケイカル板第1種 － 3 検出 H30分析済み。 － 含有

－ － 外部仕上 屋上
防水モルタル目地切､軽量コンクリート､モ
ルタル､アスファルト防水､

S47 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上 外壁
コンクリート打放しアクリル系樹
脂ペイント吹付目地切

S47 － 仕上塗材 × 3 不検出
H30分析済み。
X線解析　ピーク有 検出 R4分析済み 含有

－ － 外部仕上 庇 書面に記載なし S47 － ケイカル板、仕上塗材 － 3 － － 含有可能性有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － 男子便所 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 男子便所 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子更衣シャワー室 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 男子更衣シャワー室 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子更衣シャワー室 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子更衣シャワー室 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 通路 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 女子便所 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子更衣シャワー室 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 女子更衣シャワー室 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子更衣シャワー室 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子更衣シャワー室 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

判定

施設名： 中央陸上競技場

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 中央陸上競技場

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 倉庫1 天井 書面に記載なし S32 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 倉庫1 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫1 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫1 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫2 天井 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫2 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫2 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫2 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫3 天井 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫3 壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫3 巾木 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫3 床 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 器具庫A 天井 ラワン合板 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 壁 コンクリートブロック S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 巾木 コンクリート打放し S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫A 床 コンクリート金ゴテ押エ S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 天井 ラワン合板 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 壁 コンクリートブロック S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 巾木 コンクリート打放し S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫B 床 コンクリート金ゴテ押エ S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 中央陸上競技場

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 器具庫C 天井 折版断熱材 S61 － 屋根用折板断熱材 〇 2 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － 器具庫C 壁 コンクリートブロック S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫C 巾木 コンクリート打放し S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫C 床 ラワン合板 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫D 天井 折版断熱材 S61 － 屋根用折板断熱材 〇 2 － － 含有可能性有

1 － 器具庫D 壁 コンクリートブロック S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫D 巾木 コンクリート打放し S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 器具庫D 床 ラワン合板 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 陸上競技場 擁壁 書面に記載なし S32 － 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

－ － ダックアウト 屋根 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － ダックアウト 外壁 書面に記載なし S32 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。 含有

－ － ダックアウト 天井 書面に記載なし S32 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。 含有

－ － ダックアウト 内壁 書面に記載なし S32 － 仕上塗材 － 3 － 検出 R4分析済み。 含有

－ －
トイレ・管理室
外部仕上

屋根 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ －
トイレ・管理室
外部仕上

外壁 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ －
トイレ・管理室
外部仕上

庇 書面に記載なし S32 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 器具庫外部仕上 屋根 折版 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 器具庫外部仕上 外壁 防水コンクリートブロック S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 器具庫外部仕上 軒裏 折版 S61 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － 便所 天井 書面に記載なし S39 － ケイカル板第1種 － 3 － － 含有可能性有

1 － 便所 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 便所 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 便所 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 管理室 天井 書面に記載なし S39 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 管理室 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 管理室 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 管理室 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 更衣室 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 更衣室 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 更衣室 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 更衣室 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 天井 書面に記載なし S39 － せっこうボード － 3 － － 非含有

1 － 通路 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 通路 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 本部席 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 本部席 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 本部席 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 本部席 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

判定

施設名： 中央野球場

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 中央野球場

書面調査 目視調査 調査結果

1 － 倉庫A 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫A 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫A 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫A 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫B 天井 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － － 含有可能性有

1 － 倉庫B 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫B 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫B 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 手洗い 天井 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 手洗い 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 手洗い 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 手洗い 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 天井 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み。 非含有

1 － シャワー室 壁 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 巾木 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 床 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 本部席外部仕上 屋根 書面に記載なし S39 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 本部席外部仕上 外壁 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

－ － 本部席外部仕上 庇 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 不検出 H30分析済み。 － 含有可能性有

－ － ベンチ外部仕上 外壁 書面に記載なし S39 － 仕上塗材 － 3 － － 含有可能性有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － 女子更衣室 天井 ベニヤSOP S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子更衣室 壁 化粧合板VE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子更衣室 巾木 モルタルVE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子更衣室 床 ケミクリートE S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室 天井 ベニヤSOP S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室 壁 化粧合板VE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室 巾木 モルタルVE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子更衣室 床 ケミクリートE S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － シャワー室 天井 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 壁 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 巾木 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － シャワー室 床 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 天井 ベニヤSOP S62 － せっこうボード × 3 － － 非含有

1 － 男子便所 壁 化粧合板VE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 巾木 モルタルVE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 男子便所 床 ケミクリートE S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 天井 ベニヤSOP S62 － せっこうボード × 3 － － 非含有

1 － 女子便所 壁 化粧合板VE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 巾木 モルタルVE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 女子便所 床 ケミクリートE S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

判定

施設名： 中央テニスコート

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 中央テニスコート

書面調査 目視調査 調査結果

－ － 更衣室・トイレ外部仕上 屋根 瓦葺 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 更衣室・トイレ外部仕上 外壁 下見板SOP、モルタルカベVE塗 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 更衣室・トイレ外部仕上 庇 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 倉庫A 天井 アルミスパンドレル見込 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫A 壁 シナベニヤt6SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫A 巾木 木製H=100SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫A 床 モルタルコテ押エ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫B 天井 アルミスパンドレル見込 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫B 壁 シナベニヤt6SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫B 巾木 木製H=100SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 倉庫B 床 モルタルコテ押エ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 休憩室 天井 アルミスパンドレル S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 休憩室 壁 アルミスパンドレル S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 休憩室 巾木 木製H=100SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 休憩室 床 磁器質施釉タイル貼り S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 管理人室 天井 アルミスパンドレル見込 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 管理人室 壁 ビニールクロス貼り S62 － クロス 〇 3 － － 非含有

1 － 管理人室 巾木 木製H=100SOPヌリ S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 管理人室 床 長尺ビニールシート貼り S62 － ビニル床シート 〇 3 － － 含有可能性有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

判定

施設名： 中央テニスコート

書面調査 目視調査 調査結果

－ － ラウンジ外部仕上 屋根 折板 S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － ラウンジ外部仕上 外壁
コンクリート打放シの上化粧防水
吹付

S62 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － ラウンジ外部仕上 庇 書面に記載なし S62 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － テニスコート外部仕上 塀 書面に記載なし S62 － 仕上塗材 － 3 － 不検出 R4分析済み 非含有



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － 測定室 天井 木毛板 S48 － 石綿非含有建材 〇 － － －
木毛セメント（スレート
ボード合わせに注意）

非含有

1 － 測定室 壁 モルタルコテ押ノ上VP S48 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

1 － 測定室 巾木 エンビ巾木 S48 － ソフト巾木 〇 3 － － 含有可能性有

1 － 測定室 床 モルタルコテ押ノ上エボキシ塗 S48 － 石綿非含有建材 〇 － － － 非含有

－ － 外部仕上 屋根 シート防水 S48 H20 シート防水 〇 3 不検出 H30分析済み － 非含有

－ － 外部仕上 外壁 アクリルリシン吹付 S48 － 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み － 非含有

－ － 外部仕上 庇 アクリルリシン吹付 S48 － 仕上塗材 〇 3 不検出 H30分析済み － 非含有

判定

施設名： 大気汚染常時監視測定局（川原局）

書面調査 目視調査 調査結果



階数
部屋
番号

部屋名 部位 建材名
建
築
年

改
修
歴

建材名
整合性
確認

建材
レベル

調査結果
H30

特記事項 H30
調査結果

R4
特記事項 R4

1 － 男子便所 天井 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 壁 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 巾木 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 男子便所 床 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 天井 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 壁 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 巾木 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

1 － 女子便所 床 書面に記載なし 不明 － 石綿非含有建材 － － － － 非含有

－ － 外部仕上 屋根 書面に記載なし 不明 － シート防水接着剤 － 3 － － 非含有

－ － 外部仕上 外壁 書面に記載なし 不明 － 仕上塗材 － 3 不検出
H30他社分析済み。
X線解析　ピーク有 － 含有可能性有

判定

施設名： 公衆便所

書面調査 目視調査 調査結果



中央体育館

体　育　館

倉庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

武　道　場

西宮市立中央体育館配置図

物置①
物置②

凡　例（天井部分等）

仕上塗材

化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ（天井裏）

ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ･平板、波板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

吹付けﾛｯｸｳｰﾙ（天井裏）

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

仕上塗材+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

仕上塗材+ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・平板

仕上塗材+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｸﾛｽ貼+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

屋根用折板断熱材



中央体育館

倉庫

体　育　館

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

武　道　場

西宮市立中央体育館配置図

物置①
物置②

凡　例（壁･柱部分等）

仕上塗材

ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ･平板

ｿﾌﾄ巾木

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

仕上塗材+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

煙突用断熱材

ｸﾛｽ貼

ｸﾛｽ貼+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ



中央体育館

体　育　館

倉庫

物置①

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

武　道　場

西宮市立中央体育館配置図

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ＋ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

継手・ﾊﾟｯｷﾝ

保温材・断熱材

凡　例（床部分等）

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

物置②

ｼｰﾄ防水



男子WC

女子WC

会議室

器具庫B

器具庫A

倉庫

AD AD
ｽﾃｰｼﾞ

AD AD

女子更衣室

体育協会

男子更衣室

職員更衣室

警備員室

救護室

事務室

通用口

女子WC

男子WC

玄関ﾎｰﾙ

ｺｰﾄ

ﾎﾟｰﾁ

増設器具庫

中央体育館

１ 階 平 面 図

男ｼｬﾜｰ

洗濯

更衣

女ｼｬﾜｰ

洗濯

更衣

凡　例（天井部分等）

仕上塗材

化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ（天井裏）

ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ･平板、波板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

吹付けﾛｯｸｳｰﾙ（天井裏）

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

仕上塗材+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ

吹付けﾊﾟｰﾗｲﾄ+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

仕上塗材+ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・平板

仕上塗材+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｸﾛｽ貼+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

屋根用折板断熱材



男子WC

女子WC

器具庫B

会議室

倉庫

器具庫A

AD AD
ｽﾃｰｼﾞ

AD AD

女子更衣室

体育協会

男子更衣室

男ｼｬﾜｰ

職員更衣室

警備員室

救護室

事務室

通用口

女子WC

男子WC

玄関ﾎｰﾙ

ｺｰﾄ

ﾎﾟｰﾁ

増設器具庫

中央体育館

１ 階 平 面 図

凡　例（壁･柱部分等）

仕上塗材

ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ･平板

ｿﾌﾄ巾木

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

仕上塗材+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第1種

煙突用断熱材

ｸﾛｽ貼

ｸﾛｽ貼+せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

洗濯

更衣

女ｼｬﾜｰ

洗濯

更衣



男子WC

女子WC

会議室

器具庫B

器具庫A

倉庫

AD AD
ｽﾃｰｼﾞ

AD AD

女子更衣室

体育協会

男子更衣室

職員更衣室

警備員室

救護室

事務室

通用口

女子WC

男子WC

玄関ﾎｰﾙ

ｺｰﾄ
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仕上塗材+ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ・平板
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